




ในสภาวะปกต ิ

                                     กาํหนดให้มแีผนปฏบัิติ ดังนี ้

  

1. จัดทาํแผนและวิธีการอพยพหนีภัยต่าง ๆท่ีปลอดภัย 

รวมถึงทบทวนแผนการอพยพหนีภยั เป็นระยะ ๆ  

2. ประสานงานและดาํเนินการให้สาชาวิชา/ฝ่ายต่าง ๆ 

ไดรั้บการฝึกปฏิบติั เพื่อให้ครู เจา้หน้าท่ี นักเรียน  และผู ้

ท่ีมาปฏิบติัหนา้ท่ีภายในโรงเรียนทราบ เช่น พนักงานทาํ

ความสะอาด  พนักงานดูแลสวน  แม่คา้  ทราบเก่ียวกับ

แผนการอพยพหนีภัย  วิธีการหนีภัย  อย่างปลอดภัย  

คุน้เคยกบัสัญญาณเตือนภยั และรายงานผลการปฏิบติัให้

ผูอ้าํนวยการทราบ 

  

3. กาํหนดและเตรียมความพร้อม

ของสถานท่ี  ท่ีใชเ้ป็นจุดรวมพล  

4. เตรียมความพร้อมและทดสอบ

อุปกรณ์ เคร่ืองมือ และส่ิงอาํนวย

ความสะดวกต่าง ๆ ให้พร้อมใน

การปฏิบติัการได ้

5. ดาํเนินการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีภยั 

ปีละ 2 คร้ัง และสามารถอพยพไดด้ว้ย

ความปลอดภัยภายใน 5 นาที ทาํการ

ประเมินผลและรายงานใหผู้อ้าํนวยการ

ทราบ  



กาํหนดให้มแีผนปฏิบตัิ ดงันี ้
 

    1. พร้อมในสถานท่ีเกิดเหตุ  ใหผู้น้าํอพยพ ใน 

     แต่ละพื้นท่ีปฏิบติัตามแผนการอพยพท่ีวางไว ้

    2. ตรวจสอบเพื่อใหแ้น่ใจวา่ ครู เจา้หนา้ท่ี นกัเรียน  บุคคลอ่ืนท่ีมาปฏิบติังานในโรงเรียน เช่น 

พนกังานทาํความสะอาด  พนกังานดูแลสวน  แม่คา้  ไดอ้พยพมายงัจุดรวมพล ครบทุกคน 

    3. ให้ผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีตรวจสอบจาํนวน ครู เจา้หนา้ท่ี  นกัเรียน และบุคคลอ่ืนท่ีมาปฏิบติังานใน

โรงเรียน  ทาํการตรวจสอบจาํนวนครู เจา้หน้าท่ี  นักเรียน  และบุคคลอ่ืนท่ีมาปฏิบติังานใน

โรงเรียน  ว่าขาดหรือครบตามจาํนวน แล้วรีบรายงานให้ผูบ้ ังคับบัญชาทราบต่อไป โดย

กาํหนดใหมี้ขั้นตอนการตรวจสอบจาํนวน ครู เจา้หนา้ท่ี  นกัเรียน และบุคคลอ่ืนท่ีมาปฏิบติังาน

ในโรงเรียน ดงัน้ี 

              3.1. การตรวจสอบจํานวนนักเรียนทุกคน  ใหไ้ปรวมพลท่ีสนามฟุตบอล  (ควรออกจาก

อาคารต่าง ๆ ใชเ้วลาไม่เกิน 3 นาที)  โดยแยกเป็นห้องเรียนไม่ปะปนกนั เช่น 4/1 ,4/2 เป็นตน้  

เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบจาํนวน โดยมีขั้นตอนการตรวจสอบและรายงานจาํนวน

นกัเรียน ดงัน้ี 

          3.1.1 ให้หัวหน้าห้องเรียน ตรวจสอบจาํนวนสมาชิกในห้องเรียนแลว้รายงานต่อ 

ครูทีป่รึกษาประจําช้ัน วา่มีสมาชิกภายในหอ้งเรียนขาด หรือครบจาํนวน  

           3.1.2 ให้ครูที่ปรึกษาประจําช้ัน รีบรายงานผลการตรวจสอบจาํนวนนกัเรียนใน

แต่ละหอ้งต่อ หัวหน้าระดับช้ัน วา่มีนกัเรียนในระดบัชั้น ขาด หรือครบจาํนวน 

            3.1.3 ให้หัวหน้าระดับช้ัน รีบรายงานผลการตรวจสอบจาํนวนนกัเรียนต่อ ต่อ 

ผู้อํานวยการในการอพยพหนีภัย หรือรองผู้อํานวยการในการอพยพหนีภัย ทราบ วา่มีนกัเรียน 

ขาด หรือครบจาํนวน 

3.2  การตรวจสอบจํานวน ครู เจ้าหน้าที่ ทุกคน ให้ไปรวมพลท่ีสนามฟุตบอล  ( ควร

ออกจากอาคารต่าง ๆ ใชเ้วลาไม่เกิน  3  นาที )  โดยแยกเป็นสาขาวิชา/ฝ่าย  เพื่อความสะดวกใน

การตรวจสอบจาํนวน โดยมีขั้นตอนการตรวจสอบและรายงานจาํนวนครู เจา้หนา้ท่ี ดงัน้ี 

           3.2.1 ให้หัวหน้าสาขาวชิา/ฝ่าย ตรวจสอบจาํนวนสมาชิกในสาขาวชิา/ฝ่าย รีบ

รายงานต่อ ต่อ ผู้อาํนวยการในการอพยพหนีภัย หรือรองผู้อาํนวยการในการอพยพหนีภัย ทราบ 

วา่มีสมาชิกในสาขาวชิา/ฝ่ายใด ขาด หรือครบจาํนวน  

               3.3  การตวจสอบจํานวนบุคคลอืน่ทีม่าปฏิบัติงานในโรงเรียน   มีขั้นตอนดงัน้ี  

                               3.3.1  ให้หัวหน้าพนักงานทําความสะอาด  หัวหน้าพนักงานดูแลสวนและ

ตัวแทนแม่ค้า  ตรวจสอบจาํนวนสมาชิก แล้วรีบรายงานต่อ หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่และ

ยานพาหนะ วา่มีสมาชิกขาดหรือครบจาํนวน  แลว้ให้หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ 

รีบรายงานต่อ ผู้อาํนวยการในการอพยพหนีภัย หรือรองผู้อํานวยการในการอพยพหนีภัย ทราบ 

วา่มีสมาชิกขาดหรือครบจาํนวน   

ในระหว่าง 

การภัยเกดิภัยต่าง ๆ  



3.4  เม่ือผูอ้าํนวยการในการอพยพหนีภยั หรือรองผูอ้าํนวยการในการอพยพหนีภยั ทราบจาํนวน

นกัเรียน ครู  เจา้หนา้ท่ี และบุคคลภายนอกท่ีมาปฏิบติังานในโรงเรียนแลว้ ให้แจง้ต่อหน่วยช่วยชีวิตหากยงั

มีสมาชิกติดอยูใ่นในอาคารต่าง ๆ ของโรงเรียน  หน่วยช่วยชีวิตจะไดเ้ตรียมพร้อมและดาํเนินการช่วยชีวิต

ต่อไป      

3.5 รายงานเหตุการณ์ให ้ผูอ้าํนวยการในการอพยพหนีภยั ทราบเป็นระยะ ๆ  

หมายเหตุ   ผูอ้าํนวยการในการอพยพหนีภยั           คือ  ผูอ้าํนวยการโรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ 

                  รองผูอ้าํนวยการในการอพยพหนีภยั     คือ  รองผูอ้าํนวยการโรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ 

                   ผูน้าํอพยพหนีภยั                           คือ  ครู เจา้หนา้ท่ีทุกคนท่ีปฏิบติังานอยูต่ามชั้นต่าง ๆ   

                                                                                        หวัหนา้พนกังานทาํความสะอาด  หวัหนา้                                    

                                                                                        พนกังานดูแลสวน  และตวัแทนแม่คา้ 

หลงัการเกิดภยัต่าง ๆ 
กาํหนดให้มแีผนปฏิบตัิ ดงันี ้

  

         1. ผูอ้าํนวยการในการอพยพหนีภยั สั่งการให ้

ครู เจา้หนา้ท่ี นกัเรียน กลบัเขา้ปฏิบติังานตามปกติ  

         2. ประชุมกับผู ้นําอพยพประจําพื้นท่ี เพื่อ

สรุปผลการปฏิบัติการ พร้อมข้อเสนอแนะและ

รายงานต่อ ผูอ้าํนวยการในการอพยพหนีภยัทราบ 

         3. ดําเนินการตรวจสอบเคร่ืองมือ อุปกรณ์ 

และส่ิงอาํนวยความสะดวกใหพ้ร้อมท่ีจะปฏิบติังาน

ต่อไป 

          4. ให้ทาํรายงานเสนอต่อ ผูอ้าํนวยการในการ

อพยพหนีภยั เพื่อทาํการซ่อมหรือจดัหา เคร่ืองมือ 

อุปกรณ์ และส่ิงอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ท่ี

เสียหาย หรือไม่เพียงพอมาใชง้านต่อไป  

  
  



ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ   
1.  อย่าตืน่ตระหนก  เมื่อพบเห็นเหตุการณ์ หรือภยัต่าง ๆ 
2.  ดึงอุปกรณ์ส่งสัญญาณแจง้เหตุ ฉุกเฉิน 

3.  ใชเ้คร่ืองดบัเพลิงมือถือ  ซ่ึงติดตั้งอยูใ่นตูเ้ก็บอุปกรณ์ดงัเพลิง  ในตาํแหน่งท่ีใกลท่ี้สุดเพื่อดบัไฟ  

หากเป็นเหตุการณ์เพลิงไหม ้

4.  เม่ือไดย้นิเสียงสัญญาณเตือนภยั  ใหเ้ก็บรวบรวมเอกสารสาํคญัส่ิงของมีค่าและเงินสด  แลว้อยูใ่น

ความสงบคอยฟังเสียงประกาศใหอ้พยพจากเจา้หนา้ท่ี 

5. เม่ือไดย้นิเสียงประกาศใหอ้พยพ  ใหผู้น้าํในการอพยพนาํสมาชิกไปตามเส้นทางอพยพ  

(               )  ไปยงัทางออกฉุกเฉิน  ไม่ควรสวมรองเทา้ส้นสูงและไม่ใส่เคร่ืองประดบัในขณะอพยพ   

6.  ในกรณีท่ีเป็นชั้นท่ีเกิดเหตุใหใ้ชเ้ส้นทางอพยพตามท่ีไดรั้บคาํแนะนาํจากเจา้หนา้ท่ีป้องกนัและ

ระงบัเหตุฉุกเฉิน 

7.  หา้มใชลิ้ฟทใ์นการอพยพในกรณีการเกิดอคัคีภยัโดยเด็ดขาด 

8.  อยา่เสียดายกลบัไปเก็บสัมภาระส่วนตวัอีก 

9.  คลานใหต้ํ่าเม่ือมีควนัปกคลุม  เพราะอากาศบริสุทธ์ิจะอยูใ่นส่วนท่ีตํ่าติดกบัพื้นหอ้ง หากตอ้ง

เผชิญกบัควนัไฟใหใ้ชว้ธีิคลานหนีไปทางออกฉุกเฉินและใหน้าํกุญแจหอ้งไปดว้ยหากหมดหนทาง

หนีจะไดก้ลบัเขา้หอ้งพกัไดเ้พื่อรอการช่วยเหลือจากเจา้หนา้ท่ีต่อไป    

10. นกัเรียนทุกคน ใหไ้ปรวมพลท่ีสนามฟุตบอล  (ควรออกจากอาคารต่าง ๆ ใชเ้วลาไม่เกิน 5 นาที)  

โดยแยกเป็นหอ้งเรียนไม่ปะปนกนั เช่น 4/1 ,4/2 เป็นตน้  เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบจาํนวน 

โดยมีขั้นตอนการตรวจสอบและรายงานจาํนวนนกัเรียน ตามแผนการปฏิบติัในการอพยพหนีภยั  

11. ครู เจา้หนา้ท่ี ทุกคน ใหไ้ปรวมพลท่ีสนามฟุตบอล  ( ควรออกจากอาคารต่าง ๆ ใชเ้วลาไม่เกิน  5  

นาที )  โดยแยกเป็นสาขาวชิา/ฝ่าย  เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบจาํนวน โดยมีขั้นตอนการ

ตรวจสอบและรายงานจาํนวนครู เจา้หนา้ท่ี ตามแผนการปฏิบติัในการอพยพหนีภยั  

12. บุคคลภายนอกท่ีมาปฏิบติังานในโรงเรียน เช่น พนกังานทาํความสะอาด พนกังานดูแลสวน 

แม่คา้ ใหไ้ปรวมพลท่ีสนามฟุตบอล  ( ควรออกจากอาคารต่าง ๆ ใชเ้วลาไม่เกิน  5  นาที ) โดยมี

ขั้นตอนการตรวจสอบและรายงานจาํนวน ตามแผนการปฏิบติัในการอพยพหนีภยั  

13.  เม่ือผูอ้าํนวยการในการอพยพหนีภยั หรือรองผูอ้าํนวยการในการอพยพ หนีภยั ทราบจาํนวน

นกัเรียน ครู  เจา้หนา้ท่ี  และบุคคลภายนอกท่ีมาปฏิบติังานในโรงเรียนแลว้ ใหแ้จง้ต่อหน่วยช่วยชีวติ

หากยงัมีสมาชิกติดอยูใ่นในอาคารต่าง ๆ ของโรงเรียน  หน่วยช่วยชีวติจะไดเ้ตรียมพร้อมและ

ดาํเนินการช่วยชีวติต่อไป   

14. กรณีไม่สามารถรวมพล ณ จุดรวมพลได ้ใหร้ายงานผูอ้าํนวยการในการอพยพหนีภยัทราบ เพื่อ

พิจารณาจุดรวมพล ในพื้นท่ีอ่ืนต่อไป  



แผนผัง 

 ผูน้าํอพยพหนีภยั ไดรั้บแจง้เหตุฉุกเฉินจาก

ทีมอาํนวยการในการอพยพหนีภยั  และ

ส่ือสารขอ้มูลใหช้ดัเจน 

 ผูน้าํอพยพหนีภยั  ไปรอใน

พื้นท่ีท่ีรับผดิชอบ 

เตรียมพร้อมนาํทาง

อพยพ  

ไปยงัจุดนดัหมายเพื่อ

เลือกเส้นทางอพยพหนีภยั  

นาํผูอ้พยพ ไปยงัจุดรวมพล 

ท่ีสนามฟุตบอล 

อพยพตามเส้นทางท่ี

วางแผนไว ้และออก

จากอาคารใหเ้ร็วท่ีสุด  

รอคน ตรวจสอบ  รอ

เวลา  เป่านกหวดี โบก

ธง หรือเรียกคน  

ตรวจสอบจาํนวนคน และ

รายงานตามลาํดบัขั้นท่ี

วางแผนไว ้ 

บุคคลปลอดภยั  และ

ครบถว้น  

รอเวลา อยูใ่นความ

สงบ  

หากมีผูบ้าดเจบ็ หรือมีคน

ตกคา้งใหแ้จง้ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง

ตามแผนท่ีวางไว ้ 

รอจนกวา่สถานการณ์จะกลบัสู่ภาวะปกติ หรือรอ

ผูอ้าํนวยการในการอพยพหนีภยั  ส่ังการต่อไป  

ข้ันตอนการอพยพหนีภัย  



แผนผงัจุดรวมพลเมื่อเกดิภยัต่าง ๆ 
  

ศูนย์อาํนวยการ

ควบคุมการเกดิภัย 

ม. 4 , ม. 5 , ม. 6 

ทมี 

ปฐมพยาบาล 

ทมีสนับสนุนอาหาร 

เส้นทางสําหรับหน่วยช่วยชีวติจากภายนอก (รถดับเพลงิ  

รถพยาบาล  รถตํารวจ รถกู้ภัย  ฯลฯ) 

จุดรวมพล 

บุคคลภายนอกท่ีมา

ปฏิบติังานในโรงเรียน 



แผนผังเสนทางการอพยพหนีภัยมาที่จุดรวมพล   
  

จุดรวมพล สนามฟุตบอล 

เส้นทางการอพยพหนีไฟจากอาคารต่าง ๆ  มาทีจุ่ดรวมพล 

เส้นทางสําหรับหน่วยช่วยชีวติจากภายนอก (รถดับเพลงิ  

รถพยาบาล  รถตํารวจ รถกู้ภัย  ฯลฯ) 



เสนทางการอพยพหนีภัยตามชั้นตาง ๆ ของแตละอาคา    
แผนผัง 

1.  อาคารมหิดลวทิยานุสรณ์ 1,2 ,3 และศูนยว์ทิยบริการ   

1.1  ชั้น 1 

1.2 ชั้น 2 



1.3 ชั้น 3 

1.4 ชั้น 4 

1.5 ชั้น 5 



1.6 ชั้น 6 

1.7 ชั้น 7 



2.  อาคารท่ีพกัครูและเจา้หนา้ท่ี (อาคาร 4) 

2.2 ชั้น 2 

2.3 ชั้น 3 

2.1 ชั้น 1 



3.  อาคารโรงอาหารและหอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย ์

3.1 ชั้น 1 

3.2 ชั้น 2 



4.2 ชั้น 2 

4.3 ชั้น 3 



6. หอพกันกัเรียนหญิง 8 

1 

7. หอพกันกัเรียนชาย 9 



8. สาํนกังานหอพกั ,ศูนยพ์ยาบาลและหอ้งพกัรับรอง (อาคาร 10) 

8.1 ชั้น 1 

8.2 ชั้น 2 

8.3 ชั้น 3 



  

9. อาคารรับรอง 11 

9.1 ชั้น 1 

9.2 ชั้น 2 

9.3 ชั้น 3 



10. บา้นพกัผูอ้าํนวยการ (อาคาร 12) 

10.1 ชั้น 1 

10.2 ชั้น 2 



12. 3 ชั้น 3 

12.4  ชั้น 3 

12.5  ชั้น 5 



13. อาคารสรีรวทิยาของพืช  

ชั้น 2

บันไดลงชั้น 1

ชั้น 1



9 8 7 5 4 2 1 

13 11 14 

15 

10 

16 

17 

12 

3 6 

1 - 19 จุดปดกระแสไฟฟาในกรณีฉุกเฉิน  ในแตละอาคาร   

หมายเหต ุ 

18 

แผนผังจุดปดกระแสไฟฟาในกรณฉุีกเฉิน  

                                  ในแตละอาคาร 

อาคาร   



หมายเ

ลข

อาคาร 

ช่ืออาคาร จุดปิด

กระแส 

ไฟฟ้า 
ในกรณี

ฉุกเฉิน 

หมายเลข 
จุดปิด

กระแสไฟฟ้า 
ในกรณี

ฉุกเฉิน 

สถานที่ 

1 อาคารมหิดลวิทยานสุรณ์ 

1 

จดุที่ 1 1 ตู้ควบคมุระบบไฟฟ้า (MDB)  ในห้องเก็ยของ ชัน้ 1 โรงฝึกงาน (อาคาร

หมายเลข 15) 
  

จดุที่ 2 2 ตู้ควบคมุระบบไฟฟ้า ( DB)  บริเวณหน้าห้องนํา้ ชัน้ 2 อาคารมหิดลวิทยา
นสุรณ์ 1 (อาคารหมายเลข 1)   

2 อาคารมหิดลวิทยานสุรณ์ 

2 
(ชัน้ 3 ถึงชัน้ 7) 

จดุที่ 1 1  ตู้ควบคมุระบบไฟฟ้า (MDB)  ในห้องเก็ยของ ชัน้ 1 โรงฝึกงาน (อาคาร

หมายเลข 15) 
  

จดุที่ 2 4 ตู้ควบคมุระบบไฟฟ้า  (DB)  บริเวณหน้าลิฟต์ ชัน้ 4 ติดกบัห้องประชมุ 
ดร.ณฐั ภมรประวตัิ อาคารมหิดลวิทยานสุรณ์ 2 (อาคารหมายเลข 2) 

3 อาคารมหิดลวิทยานสุรณ์ 

3 

จดุที่ 1 5 ตู้ควบคมุระบบไฟฟ้า (MDB)  บริเวณหน้าห้องนํา้ ชัน้ 2  อาคารมหิดล
วิทยานสุรณ์ 3 (อาคารหมายเลข 3) 

4 อ า ค า ร ที่ พั ก ค รู แ ล ะ

เจ้าหน้าที่ 

จดุที่ 1 6 ตู้ควบคมุระบบไฟฟ้า (Square D)  บริเวณหน้าห้อง ชัน้ 1  อาคารที่พกั
ครูและเจ้าหน้าที่ (อาคารหมายเลข 4) 

5 อา ค า ร โรงอา หา รแ ล ะ

หอประชมุ 
พระอบุาลีคณุปูมาจารย์ 

จดุที่ 1 8 ตู้ควบคมุระบบไฟฟ้า ( MDB)  บริเวณด้านหลงัห้องประชมุเล็กด้านข้าง
หอประชมุใหญ่ ชัน้ 2  อาคารโรงอาหารและหอประชมุพระอบุาลีคณุูปมา

จารย์  (อาคารหมายเลข 5)   
  

6 อาคารศนูย์กีฬา 
    6 .1  ศูน ย์ กี ฬ า  แ ล ะ
สนามฟตุบอล 

  
จดุที่ 1 

  
8 

  
ตู้ควบคมุระบบไฟฟ้า ( MDB)  บริเวณด้านหลงัห้องประชมุเล็กด้านข้าง
หอประชมุใหญ่ ชัน้ 2  อาคารโรงอาหารและหอประชมุพระอบุาลีคณุูปมา

จารย์  (อาคารหมายเลข 5)   

จดุที่ 2 9 ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (DB) บริเวณด้านหลงัศนูย์กีฬา ชัน้ 2 อาคารศนูย์
กีฬา (อาคารหมายเลข 6) 

    6.2 สระวา่ยนํา้ 
  

จดุที่ 1 8 ตู้ควบคมุระบบไฟฟ้า ( MDB)  บริเวณด้านหลงัห้องประชมุเล็กด้านข้าง
หอประชมุใหญ่ ชัน้ 2  อาคารโรงอาหารและหอประชมุพระอบุาลีคณุูปมา

จารย์  (อาคารหมายเลข 5)   

จดุที่ 2 10 ตู้ควบคมุระบบไฟฟ้า ( DB)   บริเวณในห้อง ปัม้นํา้ระบบสระวา่ยนํา้ ชัน้ 1 
ของสระวา่ยนํา้  

7 หอพกันกัเรียนหญิง  จดุที่ 1 15 ตู้ควบคมุระบบไฟฟ้า ( MDB)  บริเวณบนัไดกลาง ชัน้ 2 หอพกันักเรียน
หญิง 7 (อาคารหมายเลข 7)   

8 หอพกันกัเรียนหญิง  จดุที่ 1 14 ตู้ควบคมุระบบไฟฟ้า ( MDB)  บริเวณบนัไดกลาง ชัน้ 2 หอพกันักเรียน
หญิง 8 (อาคารหมายเลข 8)   

9 หอพกันกัเรียนชาย จดุที่ 1 11 ตู้  MDB บริเวณ ชัน้ 1 ด้านติดกบัคอนโดมีเนียม ของมหาวิทยาลยั ซึ่งจะ
ควบคมุห้องนํา้ชัน้ลา่งและห้องซกัรีด (อาคาร 13) 



หมายเ

ลข

อาคาร 

ชื่ออาคาร จุดปิด

กระแสไฟฟ้

า 
ในกรณี

ฉุกเฉิน 

หมายเลข 
จุดปิด

กระแสไฟฟ้า 
ในกรณี

ฉุกเฉิน 

สถานที่ 

10 สํานกังานหอพกั,ศนูย์
พยาบาล และห้องพัก

รับรอง 

จดุที่ 1 13 ตู้ ควบคุมระบบไฟฟ้า ( Square D)  บริเวณห้องพยาบาล ชัน้ 1 

สํานกังานหอพกั,ศนูย์พยาบาล และห้องพกัรับรอง (อาคารหมายเลข 10) 

11 อาคารรับรอง จดุที่ 1 16 ตู้ควบคมุระบบไฟฟ้า (Square D)  บริเวณบนัได ชัน้ 3 อาคารรับรอง  
ด้านติดกบัสหกรณ์ (อาคารหมายเลข 11) 

12 บ้านพกัผู้ อํานวยการ จดุที่ 1 17 ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ( Square D)  บริเวณบันได ชัน้ 1  บ้านพัก
ผู้ อํานวยการ (อาคารหมายเลข 12)   

13 อาคารซกั อบ รีด จดุที่ 1 11 ตู้  MDB บริเวณ ชัน้ 1 ด้านติดกบัคอนโดมีเนียม ของมหาวิทยาลยั ซึง่จะ
ควบคมุห้องนํา้ชัน้ลา่งและห้องซกัรีด (อาคาร 13)  

14 อาคารรับรอง จดุที่ 1 12 ตู้  MDB บริเวณ ชัน้ 2 ห้องด้านหน้าลิฟต์  อาคารรับรองรอง (อาคาร

หมายเลข 14) 
  

15 โรงฝึกงาน จดุที่ 1 1 ตู้ควบคมุระบบไฟฟ้า (MDB)  ในห้องเก็บของ ชัน้ 1 โรงฝึกงาน (อาคาร

หมายเลข 15) 
  

จดุที่ 2 18 ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ( Square D)    บริเวณห้องพักครู ชัน้ 1 โรง

ฝึกงาน ( อาคารหมายเลข 15)  
  

16 ศนูย์วิทยบริการ จดุที่ 1 3 ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า (MDB) ในห้องสํานักงานฝ่ายวิทยบริการชัน้ 1 
(อาคารหมายเลข 16) 

17 เรือนไทย จดุที่ 1 7 
  

ตู้ควบคมุระบบไฟฟ้า (Square D  ใต้เรือนไทยติดกบัฝ่ายคลงัและพสัด ุ

ชัน้ 1 และตู้  Square D ในห้องนํา้เรือนไทย ชัน้ 2 (อาคารหมายเลข 17) 

18 อ า ค า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร

ส รี ร วิ ท ย า ข อ ง พื ช 

(กําลงัก่อสร้าง) 

จดุที่ 1 1 ตู้ควบคมุระบบไฟฟ้า (MDB)  ในห้องเก็บของ ชัน้ 1 โรงฝึกงาน (อาคาร
หมายเลข 15) 

จดุที่ 2 19 ตู้ควบคมุระบบไฟฟ้า ( Square D)    บริเวณชั ้น 1 อาคารปฏิบตัิการ
สรีรวิทยาของพืช(กําลงัก่อสร้าง ติดกบัโรงฝึกงาน (อาคารหมายเลข 15)  



หมายเหตุ          
                      1. ตูค้วบคุมระบบไฟฟ้า ( MDB)  ในห้องช่างซ่อมบาํรุง ชั้น 1 ติดกบัอาคารโรงฝึกงาน 

สามารถปิดกระแสไฟฟ้าท่ีอาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ 1 ,อาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ 2 (ชั้น 3 ถึงชั้น 7) 

และอาคารโรงฝึกงานได ้ 

                      2. ตูค้วบคุมระบบไฟฟ้า ( MDB) ของอาคารโรงอาหารและหอประชุมพระอุบาลีคุณูปมา

จารย ์ท่ีอยู่บริเวณดา้นหลงัห้องประชุมเล็กดา้นขา้งหอประชุม ชั้น 2 สามารถปิดกระแสไฟฟ้าท่ีโรง

อาหารและหอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย ์ ศนูยกี์ฬา สระวา่ยนํ้า และสนามฟุตบอลได ้

                      3. หากปิดกระแสไฟฟ้าท่ีหอพกันักเรียนชาย หอพกันักเรียนหญิง และอาคารรับรอง  

ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าสํารองจะทํางาน  ดังนั้ น ในกรณีฉุกเฉินหากต้องการปิดระบบผลิต

กระแสไฟฟ้าสํารอง ให้ปิดท่ีหนา้เคร่ืองผลิตกระแสไฟฟ้าสํารอง  ท่ีบริเวณชั้น 1 หอพกันกัเรียนชาย 

ดา้นติดกบัอาคารรับรองหมายเลข 14 

                      4. หากปิดกระแสไฟฟ้าท่ีตูค้วบคุมระบบไฟฟ้า (MDB) ในห้องชั้น 1 ขา้งอาคารโรง

ฝึกงาน ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าสํารองของระบบเคร่ืองแม่ข่ายคอมพิวเตอร์จะทาํงาน ดงันั้นในกรณี

ฉุกเฉินหากตอ้งการปิดระบบผลิตกระแสไฟฟ้าสาํรอง ใหปิ้ดท่ีหนา้เคร่ืองผลิตกระแสไฟฟ้าสํารอง  ท่ี

บริเวณในห้องช่างซ่อมบาํรุง ติดกบัอาคารโรงฝึกงาน ชั้น 1 (ก่อนปิดระบบผลิตกระแสไฟฟ้าสํารอง

ของระบบเคร่ืองแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ ใหแ้จง้เจา้หนา้ท่ีดูแลระบบแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ก่อน เพื่อจะไดปิ้ด

ระบบเคร่ืองแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ ไม่ให้เกิดความเสียหาย  โดยแจง้ท่ี นายนิรุตต์  ทองโสภา    080-

2041707 

  
  



ภาคผนวก 



 | 
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ระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ 

 

1.  หมอ้แปลงไฟฟ้า 

 หมอ้แปลงไฟฟ้าท่ีใชภ้ายในโรงเรียน มีจาํนวนทั้งส้ิน 7 หมอ้แปลง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

   

ลาํดับ ขนาด สถานทีต่ิดตั้ง การจ่ายกระแสไฟฟ้า 

ภายในโรงเรียน 

1 630 KVA ด้านหลังอาคารโรงอาหาร

และหอประชุมพระอุบาลี

คุ ณู ป ม า จ า ร ย์  ( อ า ค า ร

หมายเลข 5)  

-อาคารโรงอาหารและหอประชุมพระอุบาลี

คุณูปมาจารย ์(อาคารหมายเลข 5) 

-อาคารศูนยกี์ฬา สระวา่ยนํ้า (อาคารหมายเลข 6) 

2 300 KVA ดา้นหลงัอาคารมหิดลวิทยา

นุสรณ์ 3 (อาคารหมายเลข 

3) 

-อาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ 3  (อาคารหมายเลข 

3) 

-เรือนไทย  (อาคารหมายเลข 17) 

-ท่ีพกัครูและเจา้หนา้ท่ี (อาคารหมายเลข 4) 

3 800 KVA ดา้นขา้งโรงฝึกงาน (อาคาร

หมายเลข 15) 

-อาคารมหิดลวทิยานุสรณ์ 1 (อาคารหมายเลข 1) 

-อาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ 2 ชั้น 3 ถึง 7 (อาคาร

หมายเลข 2) 

-โรงฝึกงาน (อาคารหมายเลข 15)  

4 300 KVA ด้านหลังหอพักนัก เ รียน

หญิง 7 (อาคารหมายเลข 7) 

-หอพกันกัเรียนหญิง (อาคารหมายเลข 7) 

-อาคารรับรอง (อาคารหมายเลข 10  (สํานกังาน

หอพัก ,ศูนย์พยาบาล ,สหกรณ์ และ GUEST 

HOUSE)  

-อาคารรับรอง (อาคารหมายเลข 11) 

-บา้นพกัผูอ้าํนวยการ (อาคารหมายเลข 12) 

5 300 KVA ด้านหลังหอพักนัก เ รียน

หญิง 8 (อาคารหมายเลข 8) 

-หอพกันกัเรียนหญิง (อาคารหมายเลข 8) 

-อาคารรับรอง (อาคารหมายเลข 14) 

6 630 KVA ดา้นหลงัหอพกันกัเรียนชาย 

(อาคารหมายเลข 9) 

-หอพกันกัเรียนชาย (อาคารหมายเลข 9)  

-ลานเอนกประสงค ์สนามฟุตซอล 

7 500 KVA ด้านหลังศูนย์วิทยบริการ 

(อาคารหมายเลข 16) 

-ศนูยว์ทิยบริการ (อาคารหมายเลข 16) 
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แผนผงัการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า และสายเมนไฟฟ้าภายในโรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์  

 
 
 

 
 

 

1. หม้อแปลงไฟฟ้า หมายเลข 1  ติดตั้งบริเวณดา้นหลงัอาคารโรงอาหารและหอประชุม

พระอุบาลีคุณูปมาจารย ์(อาคารหมายเลข 5)  มีคุณลกัษณะ และการจ่ายกระแสไฟฟ้า ดงัน้ี 

 1.1  เป็นหมอ้แปลงไฟฟ้า ขนาด 630 KVA   

 1.2  จ่ายกระแสไฟฟ้าเขา้ตู ้MDB 1  ท่ีติดตั้งอยูบ่ริเวณชั้น 2 อาคารโรงอาหารและ

หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย ์

2. หม้อแปลงไฟฟ้า หมายเลข 2  ติดตั้งบริเวณดา้นหลงัอาคารมหิดลวทิยานุสรณ์ 3 (อาคาร

หมายเลข 3)  มีคุณลกัษณะ และการจ่ายกระแสไฟฟ้า ดงัน้ี 

 2.1  เป็นหมอ้แปลงไฟฟ้า ขนาด 300 KVA   

 2.2  จ่ายกระแสไฟฟ้าเขา้ตู ้MDB 2 ท่ีติดตั้งอยูบ่ริเวณชั้น 2 อาคารมหิดลวทิยา

นุสรณ์ 3 

3. หม้อแปลงไฟฟ้า หมายเลข 3  ติดตั้งบริเวณดา้นขา้งโรงฝึกงาน  (อาคารหมายเลข 15)  มี

คุณลกัษณะ และการจ่ายกระแสไฟฟ้า ดงัน้ี 

1

 

2

 

3

 

7

 

4

 

5

 

6

 

สายเมนไฟฟ้า 

หมอ้แปลงไฟฟ้า

 

หมอ้แปลงไฟฟ้า
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 3.1  เป็นหมอ้แปลงไฟฟ้า ขนาด 800 KVA   

 3.2  จ่ายกระแสไฟฟ้าเขา้ตู ้MDB 3  ท่ีติดตั้งอยูบ่ริเวณชั้น 1  โรงฝึกงาน (อาคาร

หมายเลข 15) 

4. หม้อแปลงไฟฟ้า หมายเลข 4  ติดตั้งบริเวณดา้นหลงัหอพกันกัเรียนหญิง 7 (อาคาร

หมายเลข 7)  มีคุณลกัษณะ และการจ่ายกระแสไฟฟ้า ดงัน้ี 

 4.1  เป็นหมอ้แปลงไฟฟ้า ขนาด 300 KVA   

 4.2  จ่ายกระแสไฟฟ้าเขา้ตู ้MDB 4  ท่ีติดตั้งอยูบ่ริเวณชั้น 2  หอพกันกัเรียนหญิง 7 

(อาคารหมายเลข 7) 

5. หม้อแปลงไฟฟ้า หมายเลข 5  ติดตั้งบริเวณดา้นหลงัระหวา่งหอพกันกัเรียนหญิง 8 

(อาคารหมายเลข 8) กบัเรือนรับรอง (อาคารหมายเลข 14)  มีคุณลกัษณะ และการจ่ายกระแสไฟฟ้า 

ดงัน้ี 

 5.1  เป็นหมอ้แปลงไฟฟ้า ขนาด 300 KVA   

 5.2  จ่ายกระแสไฟฟ้าเขา้ตู ้MDB 5 ท่ีติดตั้งอยูบ่ริเวณชั้น 2  หอพกันกัเรียนหญิง 8 

(อาคารหมายเลข 8) และ จ่ายกระแสไฟฟ้าเขา้ตู ้MDB 6 ท่ีติดตั้งอยูห่อ้งควบคุมไฟฟ้า ชั้น 2 เรือน

รับรอง (อาคารหมายเลข 14) 

6. หม้อแปลงไฟฟ้า หมายเลข 6  ติดตั้งบริเวณดา้นขา้งหอพกันกัเรียนชาย (อาคารหมายเลข 

9)  มีคุณลกัษณะ และการจ่ายกระแสไฟฟ้า ดงัน้ี 

 6.1  เป็นหมอ้แปลงไฟฟ้า ขนาด 630 KVA   

 6.2  จ่ายกระแสไฟฟ้าเขา้ตู ้MDB 7 และตู ้MDB 8  ท่ีติดตั้งอยูบ่ริเวณชั้น 1 

(ดา้นซา้ยและขวา)  หอพกันกัเรียนชาย (อาคารหมายเลข 9) 

7. หม้อแปลงไฟฟ้า หมายเลข 7  ติดตั้งบริเวณดา้นหลงัศูนยว์ทิยบริการ (อาคารหมายเลข 

16)  มีคุณลกัษณะ และการจ่ายกระแสไฟฟ้า ดงัน้ี 

 7.1  เป็นหมอ้แปลงไฟฟ้า ขนาด 500 KVA   

 7.2  จ่ายกระแสไฟฟ้าเขา้ตู ้MDB 9  ท่ีติดตั้งอยูภ่ายในห้องควบคุมระบบไฟฟ้า

บริเวณชั้น 1 สาํนกังานฝ่ายวทิยบริการ (อาคารหมายเลข 16) 
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แผนผงัการติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า MDB 

ของระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1. ตู ้MDB1 ท่ีรับกระแสไฟฟ้าจาก หมอ้แปลงไฟฟ้า หมายเลข 1ติดตั้งและการจ่ายกระแสไฟฟ้า 

ดงัน้ี  

 1.1  ตู ้MDB  ติดตั้งอยู่บริเวณชั้น 2 อาคารโรงอาหารและหอประชุมพระอุบาลีคุณูปมา

จารย ์

 1.2  ตู ้MDB จะจ่ายกระแสไฟฟ้าใหก้บั  

  - อาคารโรงอาหารและหอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย ์(อาคารหมายเลข 5) 

  - ศูนยกี์ฬา และสระวา่ยนํ้า (อาคารหมายเลข 6) 

1

 

2

 

3

 

7

 

4

 

5

 

6

 

สายเมนไฟฟ้า มิเตอร์ไฟฟ้ารวม หมอ้แปลงไฟฟ้า

 

หมอ้แปลงไฟฟ้า

 

MDB1 
 

 

MDB2 
 

 

MDB3
 

 

MDB8
 

 

MDB4 
 

 

MDB5 
 

 

MDB6 
 

 

MDB7 
 

 

ตูค้วบคุมระบบไฟฟ้า  MDB 

ตูค้วบคุมระบบไฟฟ้า  MDB 
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2. ตู ้MDB2 ท่ีรับกระแสไฟฟ้าจาก หมอ้แปลงไฟฟ้า หมายเลข 2 ติดตั้งและการจ่ายกระแสไฟฟ้า 

ดงัน้ี 

  2.1  ตู ้MDB  ติดตั้งอยูบ่ริเวณชั้น 2 อาคารมหิดลวทิยานุสรณ์ 3 

  2.2  ตู ้MDB จะจ่ายกระแสไฟฟ้าใหก้บั  

  - อาคารมหิดลวทิยานุสรณ์ 3 (อาคารหมายเลข 3) 

  - ท่ีพกัครูและเจา้หนา้ท่ี (อาคารหมายเลข 4) 

  - เรือนไทย (อาคารหมายเลข 17) 

3. ตู ้MDB3 ท่ีรับกระแสไฟฟ้าจากหมอ้แปลงไฟฟ้า หมายเลข 3 ติดตั้งและการจ่ายกระแสไฟฟ้า 

ดงัน้ี 

  3.1  ตู ้MDB  ติดตั้งอยูบ่ริเวณชั้น 1  โรงฝึกงาน (อาคารหมายเลข 15) 

  3.2  ตู ้MDB จะจ่ายกระแสไฟฟ้าใหก้บั  

  - อาคารมหิดลวทิยานุสรณ์ 1 (อาคารหมายเลข 1) 

  - อาคารมหิดลวทิยานุสรณ์ 2 (อาคารหมายเลข 2) ชั้น 3 ถึง 7 

  - โรงฝึกงาน (อาคารหมายเลข 15) 

  - ระบบ SEVER 

4. ตู ้MDB4 ท่ีรับกระแสไฟฟ้าจากหมอ้แปลงไฟฟ้า หมายเลข 4  ติดตั้งและการจ่ายกระแสไฟฟ้า 

ดงัน้ี  

  4.1 ตู ้MDB  ติดตั้งอยูบ่ริเวณชั้น 2  หอพกันกัเรียนหญิง 7 (อาคารหมายเลข 7) 

  4.2 ตู ้MDB จะจ่ายกระแสไฟฟ้าใหก้บั  

  - หอพกันกัเรียนหญิง 7 (อาคารหมายเลข 7) 

  - สาํนกังานหอพกั ,ศูนยพ์ยาบาลและหอ้งพกัรับรอง (อาคาร 10) 

  - อาคารรับรอง 11 

  - บา้นพกัผูอ้าํนวยการ (อาคาร 12)  

5. ตู ้MDB5 ท่ีรับกระแสไฟฟ้าจากหมอ้แปลงไฟฟ้า หมายเลข 5 ติดตั้งและการจ่ายกระแสไฟฟ้า 

ดงัน้ี 

  5.1 ตู ้MDB  ติดตั้งอยูบ่ริเวณชั้น 2  หอพกันกัเรียนหญิง 8 (อาคารหมายเลข 8)  

  5.2 ตู ้MDB จะจ่ายกระแสไฟฟ้าใหก้บั  

  - หอพกันกัเรียน 8 (อาคารหมายเลข 8) 

  - อาคารรับรอง (อาคารหมายเลข  14)  

6. ตู ้MDB6 ท่ีรับกระแสไฟฟ้าจากหมอ้แปลงไฟฟ้า หมายเลข 5 ติดตั้งและการจ่ายกระแสไฟฟ้า 

ดงัน้ี 

  6.1 ตู ้MDB  ติดตั้งอยูบ่ริเวณชั้น 2 อาคารรับรอง 14  
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  6.2 ตู ้MDB จะจ่ายกระแสไฟฟ้าใหก้บั  

  - อาคารรับรอง (อาคารหมายเลข 14)  

7. ตู ้MDB7 ท่ีรับกระแสไฟฟ้าจากหมอ้แปลงไฟฟ้า หมายเลข 6 ติดตั้งและการจ่ายกระแสไฟฟ้า 

ดงัน้ี  

  7.1  ตู ้MDB  ติดตั้งอยูบ่ริเวณชั้น 1  หอพกันกัเรียนชาย (อาคารหมายเลข 9) 

  7.2  ตู ้MDB จะจ่ายกระแสไฟฟ้าใหก้บั  

  - หอพกันกัเรียนชาย (อาคารหมายเลข 9)  

8. ตู ้MDB8 ท่ีรับกระแสไฟฟ้าจาก หมอ้แปลงไฟฟ้า หมายเลข 7 ติดตั้งและการจ่ายกระแสไฟฟ้า 

ดงัน้ี 

  8.1  ตู ้MDB  ติดตั้งอยูภ่ายในห้องควบคุมระบบไฟฟ้าบริเวณชั้น 1 สํานกังานฝ่ายวิทย

บริการ (อาคารหมายเลข 16) 

 8.2  ตู ้MDB จะจ่ายกระแสไฟฟ้าใหก้บั  

  - ศูนยว์ทิยบริการ ชั้น 1,2 และหอ้งสาํนกังานฝ่ายวทิยบริการ  

            - หอ้งประชุม A ,หอ้งประชุม B, หอ้ง สตูดิโอ, หอ้งประชุมศาสตราจารยเ์กียรติ    

            คุณ ดร. สิปปนนท ์ เกตุทตุั  และหอ้งฉายภาพยนตร์ดาราศาสตร์ 3 มิติ   
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แผนผงัระบบเมนนํา้ประปาและป้ัมนํา้ 

 

 
 

ความหมายของสัญญักษณ์ต่าง ๆ  

 

                          ท่อเมนประปา 

P1 – P12                     ป้ัมสูบนํ้า 

1 – 14                           หมายเลขบอลวาลว์ระบบเมนท่อนํ้าประปา 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 4 
5 6 

7 

8 

9 
10
 

11
 

12
 

13
 P1 

 

P2 

 

P3 

 

P4 

 

P6 

 

P11 

 

P10 
 

P9 

 
P8 

 P7 

 

P12 

 

P5 
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หมายเลข 1 ท่อเมนประปาและวาลว์ของการประปาอยูด่า้นหนา้โรงเรียน (เปิด-ปิดนํ้าเขา้โรงเรียน) 

 
 

 
 

หมายเลข 2 วาล์วประปาอยูข่า้งตูA้TMจ่ายนํ้ าไปศูนยกี์ฬา , สระวา่ยนํ้ า , โรงอาหารและหอประชุม

พระอุบาลีคุณูปมาจารย,์ ท่ีพกัครูและเจา้หน้าท่ี ,อาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ 1 , อาคารมหิดลวิทยา

นุสรณ์ 3 , ศูนยว์ทิยบริการ 

 
 

หมายเลข 3 วาลว์ประปาเขา้สระวา่ยนํ้าอยูบ่ริเวณดา้นหลงัสระวา่ยนํ้า 
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หมายเลข 4 วาลว์นํ้าประปาเขา้แทง็คน์ํ้าศูนยกี์ฬาอยูด่า้นหลงัศูนยกี์ฬา 
 

 
 

วาลว์นํ้าประปาควบคุมนํ้าในหอ้งนํ้าโรงอาหารอยูด่า้นหลงัโรงอาหารใกลบ้่อดกัไขมนั 

 

 
วาลว์นํ้าฉุกเฉิน (จ่ายนํ้าจากอาคาร 3) กรณีหากป้ัมนํ้ าศูนยกี์ฬาไม่ทาํงานหรือปริมาณนํ้ าไม่

พอสามารถเปิดวาล์วฉุกเฉินใช้นํ้ าจากบนอาคาร 3 ได ้แต่เป็นใช้การชัว่คราวเท่านั้นเพราะหากเปิด

ทิ้งไวน้ํ้าประปาอาคาร 3 จะไม่เพียงพอต่อการใชง้าน ตาํแหน่งอยูบ่ริเวณดา้นขา้งบ่อดกัไขมนัติดกบั

ร้ัวโรงเรียน 
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หมายเลข 5  วาล์วควบคุมนํ้ าประปาเขา้แท็งค์นํ้ าอาคาร 3 อยู่บริเวณด้านหลงัอาคารมหิดลวิทยา

นุสณ์ 3 

 

         
 

วาลว์ควบคุมนํ้าประปาบา้นพกัครอบครัวอยูด่า้นหลงัขา้งอาคาร 4 ฝังฝ่ายคลงัและพสัดุ 

 

 

หมายเลข 6 วาลว์ควบคุมนํ้าประปาเขา้แทง็คน์ํ้าอาคาร 1 และศูนยว์ทิยบริการอยูด่า้นหลงัศูนยว์ทิย

บริการ 
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หมายเลข 7 วาลว์นํ้าประปาจ่ายนํ้าไปหอพกันกัเรียนชาย 9 , อาคารหอพกันกัเรียนหญิง 8, 7 , 

บา้นพกัผูอ้าํนวยการ, โรงเพาะชาํ, โรงฝึกงานอยูห่นา้โรงเรียนฝังร่ัวดา้นในโรงเรียน 

 

 
 

หมายเลข 8 วาลว์ควบคุมนํ้าประปาเขา้หอพกันกัเรียนชาย 9  อยูด่า้นขา้งหอพกันกัเรียนชาย 9 

 
วาลว์ควบคุมนํ้าประปาตาํแหน่งท่ีถูกตอ้ง  (หอพกันกัเรียนชาย 9) ตอ้งมีลกัษณะดงัรูป 
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วาล์วควบคุมนํ้ าจากหอพกันกัเรียนชาย 9 จ่ายไปอาคารรับรอง 14 ,หอพกันกัเรียนหญิง 8 

(นํ้ าสํารอง) ,อาคารรับรอง 11 (นํ้ าสํารอง) และบา้นพกัผูอ้าํนวยการ (นํ้ าสํารอง) อยูบ่ริเวณห้องนํ้ า

ชั้น 7 หอพกันกัเรียนชาย 9 ฝ่ัง B 

 
 

วาล์วควบคุมนํ้ าจากหอพกันักเรียนชาย 9 มาอาคารรับรอง 14  และจ่ายนํ้ าไปหอพกั

นกัเรียนหญิง 8 และบา้นพกัผูอ้าํนวยการ อยูบ่ริเวณชั้นดาดฟ้าอาคารรับรอง 14 
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หมายเลข 9 วาลว์ควบคุมนํ้าประปาไปหอพกันกัเรียนหญิง 7 , 8  บา้นพกัผูอ้าํนวยการและเรือนเพาะ

ชาํ และวาลว์ควบคุมนํ้าบาดาลอยูด่า้นขา้งหอพกันกัเรียนชาย 9 (ขา้งหอ้งซกัรีด) ลกัษณะตาํแหน่ง

วาลว์ท่ีถูกตอ้งดงัรูป 
 

 
 

 
วาลว์ควบคุมนํ้าแทง็คบ์าดาลอยูข่า้งแทง็คบ์าดาล (ขา้งหอนาฬิกา) 

 

หมายเลข 10 วาลว์ควบคุมนํ้าประปาเขา้แทง็คห์อพกันกัเรียนหญิง 8 อยูบ่ริเวณดา้นหลงัหอพกั

นกัเรียนหญิง 8 ติดร้ัวหลงัโรงเรียน 
 

 
 

วาลว์นํ้ าบาดาล 

วาลว์นํ้ าประปา 
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วาล์วควบคุมนํ้ าประปาจากหอนกัเรียนชาย 9  จ่ายนํ้ าไปบา้นพกัผูอ้าํนวยการ อยู่บริเวณด้านหลงั

หอพกันกัเรียนหญิง 8 
 

 
วาลว์ควบคุมนํ้าจากหอ 8 จ่ายไปอาคารรับรอง 10 อยูบ่ริเวณดา้นขา้งหอพกันกัเรียนหญิง 8 

 

 
 

หมายเลข 11 วาลว์ควบคุมนํ้าประปาเขา้แทง็คห์อพกันกัเรียนหญิง 7 อยูบ่ริเวณดา้นหลงัหอพกั

นกัเรียนหญิง 7 ติดร้ัวหลงัโรงเรียน 
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วาลว์ควบคุมนํ้าประปาเขา้แทง็คห์อพกันกัเรียนหญิง 7 อยูบ่ริเวณขา้งหอพกันกัเรียนหญิง 8  

ติดร่ัวดา้นหลงัโรงเรียน 

 
 

 

วาลว์ควบคุมนํ้าประปาใชร้ดหญา้หนา้หอพกันกัเรียนหญิง 7 อยูบ่ริเวณติดร่ัวหลงัโรงเรียน

ดา้นหลงัหอพกันกัเรียนหญิง 7 

 

วาล์วควบคุมนํ้ าประปาจากหอพกันกัเรียนชาย 9  เขา้อาคารรับรอง 11 อยูบ่ริเวณดา้นหลงั

หอพกันกัเรียนหญิง 7 ติดร้ัวหลงัโรงเรียน 
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วาลว์ควบคุมนํ้าประปา(ฉุกเฉิน)จากแทง็คน์ํ้าหอพกันกัเรียนหญิง 7  ไปอาคารรับรอง 11  

อยูด่า้นหลงัหอ้งเก็บของฝ่ายกิจการนกัเรียน 
 

 
 

 

หมายเลข 12 วาลว์ควบคุมนํ้าประปาบา้นพกัผูอ้าํนวยการ อยูบ่ริเวณดา้นหลงับา้นพกัผูอ้าํนวยการ

ติดร้ัวหลงัโรงเรียน 

 
วาลว์ควบคุมนํ้าประปาเขา้แทง็คบ์า้นพกัผูอ้าํนวยการอยูด่า้นหลงับา้นพกัผูอ้าํนวยการ 

 
 

วาลว์นํ้ าประปา 
วาลว์นํ้ าเขา้แท็งค ์
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วาลว์ควบคุมนํ้าจากหอพกันกัเรียนชาย 9  จ่ายเขา้บา้นพกัผูอ้าํนวยการ อยูด่า้นหลงับา้นพกั

ผูอ้าํนวยการ 

 
หมายเลข 13 วาลว์ควบคุมนํ้าประปาเขา้แทง็คน์ํ้าโรงเพาะชาํอยูด่า้นขา้งโรงเพาะชาํ 

 
 

 

P1  ป้ัมสูบนํ้าสระวา่ยนํ้าติดตั้งอยูบ่ริเวณชั้น1 ของสระวา่ยนํ้าในหอ้งระบบป้ัมนํ้าของสระวา่ยนํ้า 
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P2  ป้ัมสูบนํ้าเขา้แทง็คห์ลงัศูนยกี์ฬาอยูด่า้นหลงัศูนยกี์ฬาบริเวณทางเดินท่ีเก็บถงัขยะ (เป็นระบบนํ้ า

สาํรองใตดิ้นสาํหรับอาคารโรงอาหารและหอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย ์และศูนยกี์ฬา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P3   ป้ัมสูบนํ้ าประปาจ่ายนํ้ าไปยงัอาคารศูนยกี์ฬาและอาคารโรงอาหารและหอประชุมพระอุบาลี

คุณูปมาจารย ์ อยูบ่ริเวณชั้น 1 อาคารศูนยกี์ฬาทางเขา้ห้องช่างซ่อมบาํรุง ระบบทาํงานดว้ยป้ัม 2 ตวั

และมีถงัแรงดนั 1 ถงั 
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P4  ป้ัมมอเตอร์ส่งนํ้ าจากแท็งคห์ลงัอาคาร 3 อยูช่ั้น 1 ดา้นล่างบนัไดชั้น 1 ข้ึนชั้น 2 ฝังห้องนํ้ าครู-

เจา้หนา้ท่ี โดยมีตูค้วบคุมดา้นหลงัป้ัม 
 

           
 

P5  ป้ัมสูบนํ้ าประปาจ่ายศูนยว์ิทยบริการอยู่ด้านขา้งศูนยว์ิทยบริการ(ป้ัมดา้นซ้ายหลงัห้องพกั

เจา้หนา้ท่ีฝ่ายวทิยบริการ) 

 
 

P6  ป้ัมสูบนํ้ าประปาจ่ายนํ้ าอาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ 1 (อยูด่า้นขวาหลงัห้องพกัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายวิทย

บริการ) 
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P7  ป้ัมสูบนํ้าเรือนเพาะชาํ ติดตั้งอยูบ่ริเวณดา้นหลงัของเรือนเพาะชาํ 

 
 

P8   ป้ัมสูบนํ้าบา้นพกัผูอ้าํนวยการ ติดตั้งอยูบ่ริเวณดา้นหลงับา้นพกัผูอ้าํนวยการ  

 
 

P9  ป้ัมสูบนํ้าไปจ่ายหอพกันกัเรียนหญิง 7 และอาคารรับรอง 11 อยูบ่ริเวณดา้นหลงัหอพกันกัเรียน

หญิง 7 ระบบทาํงานดว้ยป้ัม 2 ตวัและมีถงัแรงดนั 2 ถงั  
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P10  ป้ัมสูบนํ้าไปจ่ายหอพกันกัเรียนหญิง 8 อยูบ่ริเวณดา้นหลงัหอนกัเรียนหญิง 8 ระบบทาํงานดว้ย

ป้ัม 2 ตวัและมีถงัแรงดนั 1 ถงั 

 

 
P11   ป้ัมสูบนํ้ าไปจ่ายหอพกันกัเรียนชาย 9  อยูบ่ริเวณชั้น 1 ดา้นติดกบัอาคารรับรอง 14 ระบบ

ทาํงานดว้ยป้ัม 2 ตวั สูบนํ้าข้ึนไปเก็บไวท่ี้ถงัเก็บนํ้ าชั้น 9 ของหอพกันกัเรียนชายและจ่ายนํ้ าออกไป

ตามแต่ละชั้น รวมถึงอาคารรับรอง 14 ,หอพกันักเรียนหญิง 8 (นํ้ าสํารอง) ,อาคารรับรอง 11 (นํ้ า

สาํรอง) และบา้นพกัผูอ้าํนวยการ (นํ้าสาํรอง) 
 

 
 

P12  ป้ัมสูบนํ้าอาคารรับรอง 10  อยูบ่ริเวณดา้นหลงัอาคาร 10 (หลงัสาํนกังานหอพกั) 
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หมายเลขโทรศัพท์แจ้งเหตุหากเกดิภัยต่าง ๆ 

 

1. ผูอ้าํนวยการในการอพยพหนีไฟ 

 -ผูอ้าํนวยการโรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์    081-7205169 

2. รองผูอ้าํนวยการในการอพยพหนีไฟ   

 - รองผูอ้าํนวยการโรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์  081-7205169 

3. ผูช่้วยผูอ้าํนวยการในการอพยพหนีไฟ 

 - ผูช่้วยผูอ้าํนวยการโรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์        081-7214592 

4. ผูช่้วยผูอ้าํนวยการในการอพยพหนีไฟ 

 - ผูช่้วยผูอ้าํนวยการโรงเรียนมหิดลวทิยานุสรณ์   081-8743026 

5. คณะกรรมการบริหารงานประชาสัมพนัธ์ 

 -นายประดิษฐ  นวลจนัทร     081-7205169 

- นางสาวอรสิริ  อ่ิมสุวรรณ    081-7661833 

6. คณะกรรมการบริหารระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและดูแลความปลอดภยั 

- นายบุญนที  ศกับุญญารัตน์    081-3781419 

- นางสาวเลาขวญั  งามประสิทธ์ิ      089-4808214 

 8. คณะกรรมการบริหารจดัการดูแลความปลอดภยัของบุคลากรและระงบัเหตุ 

- นางปาริชาต  ปังสุวรรณ     081-8743026 

- นายกมล  มาตยภูธร     086-8562009 

9. คณะกรรมการบริหารจดัการระบบสาธารณูปโภค 

- นายภาณุพงศ ์ ไมส้นธ์ิ     081-8098455 

- นายสมชาย  ทา้วปูตา     086-1237088 

 10. คณะกรรมการบริหารจดัการระบบสาธารณูปโภค 

- นายภาณุพงศ ์ ไมส้นธ์ิ     081-8098455 

- นายปริญญา  เพชรวารี     085-1116083  

11. คณะกรรมการบริหารแผนงานเฝ้าระวงัและประเมินสถานการณ์ 

- นายประดิษฐ  นวลจนัทร     081-7205169 

- นายภาณุพงศ ์ ไมส้นธ์ิ     081-8098455 

12. คณะกรรมการบริหารการปฐมพยาบาลและรักษาพยาบาล 

- นายคมกริช  สุนทรา      081-8140970 

- นางมะลินี  รักษมณี     089-6541145 
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13. คณะกรรมการเตรียมสนบัสนุนอาหารสาํหรับบุคคลท่ีปฏิบติังานบริหารความพร้อมต่อ

สภาวะวกิฤตตามสถานการณ์ 

- นางสาววริษา  ทานนั      081-2556272 

- นางสาวอนุตตรา  ตาทอง    083-2424632 

14. คณะกรรมการบริหารงานยานพาหนะ 

- นางปาริชาต  ปังสุวรรณ      081-8743026 

- นายภาณุพงศ ์ ไมส้นธ์ิ     081-8098455 

15. คณะกรรมการบริหารงานการรายงานความเสียหายและค่าชดเชยความเสียหาย 

- นายประดิษฐ  นวลจนัทร     081-7205169 

- นางสาวจีรนนัท ์ เกรียงธีรศกัด์ิ    089-8961858 

16. คณะกรรมการฝ่ายเจา้หนา้ท่ีประสานงาน 

- นางปาริชาต  ปังสุวรรณ      081-8743026 

- นายวชัชิรทาน  เขม็ทอง     082-1023835 

17. ป้อมรักษาความปลอดภยั     02-8497142 

18. สาํนกังานฝ่ายอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ   02-8497140-1 

19. สาํนกังานฝ่ายกิจการนกัเรียน     02-8497111 

 20. หน่วยงานภายนอก 

  -สถานีดบัเพลิงศาลายา      02-8892109 

  -สถานีตาํรวจภูธรพุทธมณฑล    02-4419867,02-4411010 

         02-4410442 

  -โรงพยาบาลพุทธมณฑล     02-4410330 

  -โรงพยาบาลศาลายา     02-8892601-2 

  -การประปาส่วนภูมิภาค (ออ้มนอ้ย)   02-4208008-9 

  -การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค     02-4821482 

  -ศูนยรั์กษาความปลอดภยั  

 มหาวทิยาลยัมหิดล ศาลายา    02-4414400 
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